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CONTROLEUR DE TEMPERATURE
ELECTRONIQUE/THERMOMETRE

Quick Guide
Cod.: FRA - Vr. 03 - 17/03 - ISTR-Z31FD03

ASCON TECNOLOGIC S.r.1,

Viale Indipendenza 56, 27029 - VIGEVANO (PV) ITALY
TEL.: +39 0381 69871 - FAX: +39 0381 698730
http: \\www. ascontecnclogic, com
e-mail: wbmo@_wmnosﬁmoﬂowoou,.o . com

ANEREE A S e
Dans ce manuel sont contenues toutes les informations nécessaires pour
une installation correcte et les Instructions pour Iutilisation et l'entretien du
produit, on recommande donc de lire bien attenlivement les instructions
suivantes el de le conserver,
Cette publication est de propriété exclusive de la Société Ascon Tecnologic S.r..
qui interdit absolument la reproduction et la divulgation, méme partielle, si elle
n'est pas expressément autorisée. Ascon Tecnologic se réserve d'apporter des
modifications esthétiques et fonctionnelles 2 tout moment et sans aucun préa-
vis. Ascon Tecnologic et ses représentants légaux ne se retiennent en aucune
fagon responsables pour des dommages éventuels causés A des personnes ou
aux choses et animaux a cause de fal cation, d'vilisation impropre, erronée ou
de toute fagon non conforme aux caractéristiques de l'instrument.
Si un dommage ou un mauvais fonctionnement de I'appareil crée des
situations dangereuses aux personnes, choses ou aux animaux, nous
rappelons que linstaliation doit tre prévue de dispositifs électroméca-
niques supplémentaires en mesure de garantir la sécurité,

ELIMINATION

Uappareil (ou le produit) doit faire I'obijet de
ramassage différencié conformément aux normes
locales en vigueur en matiére d'élimi

Pour plus d'informations, tg| chargez gratuitement le manuel d'utilisation
complet sur le site:
www.ascontecnclogic.com

Le modéle 231 est un thermoregulateur digital & microprocesseur Ut able
surtout pour les applications de réfrigération munie de controle de température
avec réglage ON/OFF et controle de dégivrage A intervalles de temps par I'arrét
du compresseur. L'instrument prévoit 1 sortie 4 relais, un entrée pour sondes
de température PTC ou NTC et il peut tre équipé d’une sonnerie interne pour fa
signalisation acoustique des alarmes.

Le modele Z31A est un régulateur de température sans fonction de commande
de dégivrage, le modgle Z31V est un thermométre.

Les modéles Z318, Z315A et 2315V possedent le systeme de clavier capteur
capacitif "S-louch”,

DESCRIPTION DU PANNEAU FRONTAL
@I\ T\ vhAsconTecwoiosic g o

R

1. (B Appuyee et reléchée rapidement, elle permet I'acces a la programma-
tion du Point de consigne. Appuyée pour 5 s, elle permet |'acces 2 la
modalité de programmation des paramétres. Elle est uti sée en modalité
de programmation pour accéder 4 'édition des paramétres et pour la
confirmation des valeurs. Toujours en modalité de programmation elle
peut étre utilisée avec la touche [&] pour moditier le niveau de program-
mation des paramétres, Appuyée avec la touche [A)pour 55 quand le
clavier est blogué, elle permet de débloguer le clavier,

ée dans les modalités de programmation pour la diminu-

tion des valeurs & programmer et pour la sélection des parametres.

: Dans la modalité de fonctionnement normal, si elle est appuyée
pour 5 s elle permet d'activer/désarmer un cycle de dégivrage manuel,
Elle est utilisée dans les modalités de programmation pour 'augmen-
lation des valeurs 4 programmer et pour la sélection des paramétres.
Toujours en modalité de programmation, elle peut tre utilisée avec la
fouche @ pour modifier le niveau de programmation des paramétres,
Appuyée avec la touche (] pour 5 s quand le clavier est blogué, elle
permet le déblocage du clavier,

4. [UJ: Appuyée et reldchée rapidement, elle permel de visualiser les variables
de l'instrument (températures mesurées, etc.). Dans la modalité de
programmation, elle est utilisée pour sortir de la modalité et revenir au
fonctionnement normal. Si elle est programmée par le par. “EUF " elle
permet, appuyée pour 1 s dans Ja modalité de tonctionnement normal,

umageA'extinction (Stand-by).

5. LED SET: Dans la modalité de fonctionnement normal, il s'allume quand
une touche est appuyée pour signaler qu'elle a 616 appuyée. Dans la
modalité de programmation, elle est utilisés pour indiquer fe niveau de
programmalion des paramétres.

6. LED ﬂ...- ndique I'état de la sortie de réglage (compresseur ou disposit
de controle de la température) quand I'action opérationnelle est
celle de refroidissement; sortie activée (acces), désaclivée (§leint),
Interdite (clignotant).

7. LED:® Indigue I'état de la sorlie de réplage (compresseur ou dispositit
de contrdle de la température) quand I'action opérationnelle est celle de
chaulfage, sortie activée (accés), désactivée (6teint), Interdite (clignotant),

8. LED¥: Indique |'état du dégivrage en cours (allumé),

9. LED A\: Indique I'état de Ia sorlie AUX on (allumé), off (éteint) ou

interdit (clignotant),

LED Stand-By: Quand I'instrument est placé dans la modalité stand-by,

c'est le seul led qui reste allumé.

>

®
b
3

Z318

ETABLISSEMENT DU POINT DE ONSIGNE
Appuyer sur la touche (P puis a relacher et | display visualisera “SP" alterné
& la valeur établie. Pour le modifier, il faut agir sur les touches (A pour

"8." - PARAMETRES RELATIFS AU POINT DE CONSIGNE

nstrument peut étre muni, on vous fait remarquer que certains d'entre eux pourraient ne pas étre présents parce

X L i

augmenter la valeur ou sur (%) pour Ia diminuer. La sortie du mode d'établisse- =
ment du Set s'effectue en appuyant sur la touche (7)) ou bien automatiquement Faramétre - - - Dessription Valeins Défault] Note
€N agissant sur aucune touche pour 10 s environ, aprés ce temps ls display 1 [S.LS [Point de consigne minimum -99.9 - HS 50.0 |(#V)
reviendra au mode de fonctionnement normal. Z S.HS _|Point de consigne maximum LS = 999 99.9 (#)
PROGRAMMATION STANDARD DES PARAMETRES 8|Sk [Point de consigne _ LS+ HS 0.0 (#V)
Pour avoir accés aux parametres de fonctionnement de l'instrument quand wpon
la protection des paramétres n'est pas active, il faut appuyer [Fletlalaisser L5 PARAMETRES RELATIFS AUX ENTREES
appuyer pour 5 s environ, aprés ce temps le display visualisera le code qui Paramatre Description Valeurs Défaull |  Note
identifie le premier paramétre et avec les touches (A et (¥ on pourra sélec- Pt PTC:
tionner le paramétre que I'on veut éditer. Aprés avoir sélectionné le paramétre 4 5€ [Type de sonde ot NTC. nt
désiré, il faut appuyer sur la touche P et le code du paramétre Sera visualisé et 00 °C résol T
54 programmation pourra étre modifiée par les touches (&7 ou (¥). Aprés avoir F0 F q%o:”_ i 1!
programmé la valeur désirée, il faut appuyer de nouveau sur 1a touche ) 5 wP | Unité de mesure et Point décimal il f .8_ il ol 1
nouvella valeur sera mémorisée et le display montrera de nouveau seulement e Eir ﬁmo_ i So it
sigle du paramétre sélectionné, Jusoamion0. 17
En agissant sur les touches (&) ou (%) on peut donc sélectionner un autre 6 £t |Filire de mesure oF 2005 2.0
parameétre el le modilier selon la description. Pour sortir du mode de program- 7 £ Calibrage sonde -30.0 + 30.0°C/°F 0.0
mation, il ne faut agir sur aucune touche pour 30 5 environ, ou appuyer sur la ;
touche (1) pour 2 s environ jusqu'a sortir de la modalité de programmation. r.” - PARAMETRES RELATIFS AU REGLAGE DE LA TEMPERATURE
PROTECTION DES PARAMETRES PAR MOT DE PASSE Paramétre Description Valeurs Défault |  Note
Linstrument dispose d'une fonction de protection des paramétres grace a 8 rd Différentiel (hystérése) 0 = 30°G/°F 2.0 (#V)
une password personnalisable 3 travers le paramétre ‘£ PP", Silon désire 8 |t ! |Temps d'activation de la sorlie pour sonde abimée OF + 0.01 = 9.5 (min.s) = 99.5 (min.s) of (#V)
disposer de cette protection, il faut programmer au paramétre "t PP" le numéro 1 PERE? de déconnexion de la sorti de abime 0F=001-959 =995 (mi 3
de password désiré et sortir de la programmation des paramatres. Quand I rec | 1emps de déconnexion de la sortie pour sonde abimée = 00T+ 3.59 (min.s) < 895 (min.} o (#Y)
protection est aclive, pour pouvoir avoir accés aux paramétres, Il faut appuyer (7] 1 |~HC | Mode de fonction-nement sortis H Chauffage c (#)
etlalaisser appuyer pour 5 s environ, aprés ce temps, le display visualisera "~ 7 C _Refroidissement
et en appuyant encore sur la touche (P le display visualisera “0". A ce point, ep a
faut programmer, par les touches (&) et (%), le numéro de password prograrmé d.” - PARAMETRES RELATIFS AU CONTROLE OE DEGIVRAGE
etappuyer sur la touche (F). La protection par password est désarmée en Paramétre Description Valeurs Défaull |  Note
programmant le paramétre " PF" = oF. 12 |dd . [Intervalle dégivrages 0F/0.01 - 9.59 (h.min.)  99.5 (h.minx 10) 600 |(#A). (V)
RETABLIR LES PARAMETRES PAR DEFAULT - - of Alallumage
Linstrument permet la remise 4 z6ro des paramétres aux valeurs programmies 13 a5 [Retard du premier dégivrage depuis Iallumage 0.01 + 959 (hmin)  99.5 (h.minx 10) 200 | (#A), (#)
en usine comme défault. Pour rétablir aux valeurs de défault les paramatres, T S T et ] z
il suffit de programmer & la demande de “~#" la password -48. Toutefois, si L o001+ 8.50 ::.,:.3 =3 {minis #10) B0 (#A), #V)
'on Gésire cette remise a zéro, il faut valider I Password & travers le paramatre of m:n_:_ blocage; _—
"LPP" e fagon & ce que soit demandse la programmation de *~ £ ¢t ansuite 15 |ddt  [Blocage du cisplay en cégiviage P Sn i DVBIRR Nipiatin 0| (#m). ()
programmer “- 48" au lieu de la password d'acces programmé. Une fois confir- Lb Blocage sur écritures - ,
mée [a password par la touche (P le display montre pour 2 § environ *- - - (JEF en cégiviage, "Poe " en post-dégivrage)
puis I'instrument effectue la remise & zéro de linstrument comme a I'allumage et up ,
rétablit tous fes paramétres aux valeurs de défault programmees en vgin P." - PARAMETRES RELATIFS AU CONTROLE DES VENTILATEURS DE L'EVAPORATEUR
FONCTION DU _\m_mhbg_:\._mm DES TOUCHES Paramétre .amuz_e_____._ . Valeurs Défault | Note
Sur I'instrument on peut avoir le verro age total des touches. La fonction de 16 |PP 1 |Retard & I'activation sortie 0F/0.01 + 9.59 (min.s) = 99.5 (min.s x 10) oF (#V)
verrouillage du clavier est activable en programmant le paramétre "t o” & une 17__|PP2 | Retard sortis aprés 'extinction ou temps minimum d'extinction |oF/0.01 = 9.59 (min.5) + 99.5 (min.s x 10) of (#V)
etoar Quskconque diféreno de oF. Mais en 'appuyant sur aucune touche pour 1T Retard entre les activactions OF/0.01 = 9.59 (min.s) + 99.5 (min.s x 10) of  |i#)
le temps “tL 0" I'instrument blogue automatiquement les fonctions normales g R - . =
des touches. En appuyant sur une fouche quelconque quand le clavier est 18 |Fod  |Retard activation 3 umage OF/0.01 + 8.59 (min.g) + 99.5 (min.s x 10) ofF (#V)
blogué, le display montre “ ~” pour prévenir le verrouillage en action. Pour i
débloguer le clavier, il faut appuyer en méme temps sur les touches [P e “A." - PARAMETRES RELATIFS AUX ALARMES
el les laisser appuyer pour 55, aprés ce temps le display montrera “L F" et Paramatre Description Valeurs Défault | Note
toutes les fonctions des touches résulteront de nouveau opérationnelles. . Type dalarme da tampérature T Absols; _
T e (ne pas utiliser 3 + 8 2 Relalifs au Set.
it 21 |AHA | Seuil d'alarme pour haule lempérature 0F/-99.9 + +899°C/°F OFF
22 |ALA  |Seuil d'alarme pour basse lempérature 0F/-99.9 = +999°C/°F OFF
slrument a été fabriqué comme appareil de mesure et de réglagsen |23 |AAS | Différentiel des alarmes de température 0 = 30°Cr°F 1.0
conformité & la norme EN6G730-1 pour le fonctionnement a altitudes 24 |ARt  |Retard des alarmes de température oF/0.01 = 9.59 (min.s) + 995 (min.s x 10) oF
jusque 2000 m. 25 |APA_ |Temps d'exclusion des alarmes de température par allumage | of/0.01 + 9.59 (h.min) + 99.5 (h.min x 10) 2.00
L'utilisation de I'nstrument en applications non expressément prévues par la Temps Exclusion Alarmes de lempérature apn s 0égivia - F
norme citée ci-dessus doit prévoir des mesures de protection appropriées. 26 |AdA mw_%mua_cnm 3 n____um _3__.% %Qsmnmu PiEs dégivrage 0F/0.01 + 8.58 (h.min) + 89.5 (h.min x 10) 100 |(#A).(#)
Linstrument NE peut PAS &tre utilisé dans un mi ieu dangereux (inflammable c4ge disph
ou explosif) sans une proteclion appropriée. Linstrument, lorsquil est ufilis “0." - PARAMETRES RELATIFS A LA CONFIGURATION DE LA SONNERIE INTERNE
avec sonde NTC 103AT11 Tecnologic (identifié par le code imprimé sur la partie - -
sensible), est conforme & la norme EN 13485 {"Thermométres pour Iz m g Paramétre Description Valeurs Défault | Note
de la température de I'air et des produits pour le transport, I'entreposage et la of Aucune fonction;
distribution de denrées alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des : 5 . 1 Seulement pour alarmes:
crémes glacées”) avec la désignation suivante: [air, S, A, 2, -50 +90°C). § 21 |abu  |Configuration de la sonnerie interne 2 Seulement pour clavier; e
vous plait noter que ces thermométres, quand en service, doit étre vérifié pério- 3 Pour alarmes et clavier.
diquement par I'utilisateur final en conformité avec EN 13486. Nous rappelons
que l'installateur doit s'assurer que les normes relatives a la compatibilitg “L.” - PARAMETRES LIES AU CLAVIER (ET LA CONNEXION NUMERIQUE)
électromagnétique sont respectées méme apres l'installation de l'instrument, et = = =
éventusllement en Paramétre Description Valeurs Défault | Note
¢+ l28 |eyr [Mode de fonctionnement de la touche (1] of Aucune fonction; BF #0)
| ~ |(ne pas utiliser 1 = 3) 4 Allumage/Stand-by. "
- 29  |tic |Retard verrouillage des touches OF £ 0.01 + 9.59 (min.s) + 30.0 (min.s x 10)
UE 30 |PP | Password d'accés aux paramétres de fonctionnement oF + 999
Linstrument en boitier de 78 x 35 mm est congu pour le montage par panneau 31 |EAS | Adresse pour communication sérielle MODBUS 0:255 1

avec bride  l'intérieur o'un boitier. Il faut faire un trou de 71 x 28 mm ety insérer
Vinstrument en le fixant avec sa bride donnée en équipement, Nous recommandons
aussi de metlre la garniture appropriée pour obtenir le degré de protection frontale
déclarée. Il faut éviter de placer la partie interne de 'instrument dans des lieux
humides ou sales qui peuvent ensuite provoquer de la condensation ou une intro-
duction dans I'nstrument de pikces conductibles. Il faut s'assurer que I'instrument
a une ventilation appropriée et éviter l'nstallation dans des réciplents ol sont placés
des dispositifs qui peuvent porter I'instrument a fonctionner en dehors des limites
déclarées de température. Installer 'instrument le plus loin possible des sources
qui peuvent provoquer des dérangements ¢lectromagnéliques et aussi des moteurs,

télérupteurs, refais, les électrovannes, etc,,
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Type 2 gasket max. 12 mm

"1 Type 1 gasket 29 mm max.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

faut effectuer les connexions en branchant un seul conducteur par borne et en
suivant le schéma reporté, tout en contrilant que [a tension d'alimentation soit bien
celie qui est indiguée sur linstrument et que 'absorption des actuateurs reliés a
linstrument ne soit pas supérieure au courant maximum permis.

mvmvzog\l_o m mﬁ.ﬁ%
mmo;l, )

NO [NC |C Entrée
[1]2]3]4[5]6[7]8 o 10[11i2]
Al ___mzz_o: _m_mﬂ_o _ mzmoummc UL

DutT[ 16 (3)A[T0 (4)A | 10A Res.
mc w_m% Sonde

(12 A max. pour modéle avec connecteur amovibles)

Puisque linstrument est prévu pour un branchement permanent dans un

appar n'est doté ni d'interrupteur ni de dispositifs internes de protection
des surintensités,

stallation doit donc prévoir un interrupteur/sectionneur biphasé placé

le plus prés possible de l'appareil, dans un lieu facilement accessible par
I'utilisateur et marqué comme dispositit de déconnexion de linstrument et
de protéger convenablement I'alimentation et tous les circuils connexes a
linstrurnent avec des dispositits (ex. des fusibles) appropriés aux courants
circulaires. On recommande d'utiliser des cables ayant un isolement
approprié aux tensions, aux températures et conditions d'exercice et de faire
en sorte que le cable d'entrée reste distant des cables d'alimentation et des
autres cables de puissance. Sile cable est blinds, il vaut mieux le brancher 4
la terre d'un seul cété. Pour la version de nstrument avec alimentation F ou
G (12/24 V) on recommande T'utilisation du transformateur TCTR approprié
ou d'un transformateur avec des caractéristiques équivalentes (Isolement
Class I1), et I'on conseille d'utiliser un transformateur pour chaque appareil
car il n'y a pas d'isolement entre I'alimentation et I'entrée. On recommande
enfin de controler que les parameétres programmés sont ceux désirés et

que I'application fonctionne correctement avant de brancher les sorties aux
actuateurs afin d'éviter des anomalies dans linstaliation qui peuvent causer
des dommages aux personnes, choses ou animaux,

Remarque: (#A): Not available in Z31A model,
(#V): Not available in Z31V model,

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Boitier: En matiére plastique avec autoextinclion UL 94 Vo,

Catégorle de résistance 3 la chaleur ef au feu: D;

Ball Pressure Test selon EN6D730: Pour les parties accessibles: 75°C; pour des
pigces qui supportent les pidces sous tension: 125°G;

Dimenslons: 78 x 35 mm, profondeur 64 mm;

Installation: Dispositif d'incorporer pour encaissement & panneau (8paisseur
max. 12 mmj avec trou de 71 x 29 mm;

Raccordements: Bornes & vis ou connecteur amovibles avec bornes & vis pour
Degré de protection frontale: IP 65 (NEMA 3S) avec garniture;

de fonctionnement: 0 = 50°C;

Humidité ambianle de fonclionnement: <85 RH% sans condensal
Température de transport et stockage: -25 + +60°C.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Conlrdle des déivrages: A intervalles par arrét du compresseur;
NTC: -50... +109°C/-58... +,228°F;

PTC: -50...+ 150°C/-58... +302°F;
Résolution de Ia visualisation: 1° ou 0.1° (-99.9... +99.9°

brasbelceboec b LT
ATIONS D’ERREUR
Errgur Motivation Action
Ei-El La mmc_am __mswﬁ _:“2%3_‘_% ME_ er _mano%mxaa ,_a:wam :
i ou (E) en court circuit (-E) ou  |de la sonde avec lnstrument e 2 g
Mm mw ameﬂ _Wam_:m- une <m_mh$v= ensuite vérifier e fonctionnement | P2i98: 120 g environ;
B dehors du range permis correct de la sonde
EP- Erreur de mémoire interne Appuyer sur la touche [P
Err Erreur de mémoire fatale H,ﬂwwwmﬂ :ﬂmﬂmﬂﬂ_ Nw“_mc: cable 0.2 + 2.5 MMYAWG 24 = 14:
AUTRES SIGNALISATIONS e
Message Motivation
od tard & Fallumage en cours
Ln Clavier bloqué
dEF Dégivrage en cours avec “dt "= Lb Réglage de Ia température: ON/OFF;
PdF vo.a._.%esmnm.m: COUTS avec “dlo"= Lb Elandue de mesure:
Hi Alarme de maximum température en cours
Lo Alarme de minimum température en cours
Précision totale: +(0.5% fs + 1 digit);
NETTOYAGE

On

recommande de nettoyer Finstrument seulement avec un tissu légérement

imbibé d’eau ou de détergent non abrasif et ne contenant pas de solvants.
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GARANTIE ET REPARATIONS

15 -

strument est garanti des vices de construction ou défauts de malériau relevés
s Ies 18 mois & partir de la date de livraison. La garantie se limite a a répara-

tion ou a la substitution du produit. Louverture éventuelle du ré pient, Ialtération

del

'instrument ou I'utilisation et lnstallation non conforme du produit comporte

automatiquement la déchéance de la garantie. Sile produit est défectueux pendant

la période de garantie

Tec!
ens
exp

| faut contacter Ie service des ventes de la Société Ascon
nologic pour obtenir I'autorisation a I'expédition. Le produit défectueux,

uite, accompagné des indications du défaut relevé, doit parvenir avec une
Edition en port franc 4 I'usine Ascon Tecnologic sauf accords différents.
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ELECTRIQUES

Alimentation: 12 VAC/VDC, 12 + 24 VAG/VDG, 100 = 240 VAG +10%;

Fré

quence AG: 50/60 Hz:

Absorption: 3 VA environ;

Ent

rées:  Entrée pour sondes de température:
NTC (103AT-2, 10 kW @ 25°C) ou

PTG (KTY 81-121, 990 W @ 25°C);

Sorie: 1 sortie & relais:

EN 61810 | EN 60730 UL 60730

Oul

1/2HP 125 VAG

t1 - SPST-NA - 16A - 1HP 250V, 12 A Res., 30 LRA,

iB{aA 5 FLA

10(4) A

12 A max. pour modéle avec connecteur amo bles;

Vie
Ac

Cat
Cla
Iso
Hel
mel
(en
ent

Eleciriue des sortie 4 refals: 100000 operations: selon EN 60730;
n: type 1.B selon EN 60730-1;

égorie de survoltage
sse du dispositif: Classe |
lements: Renforcé entre les parties en basse tension (alimentation de type
t sorties a relais) et frontale; renforcé entre les parties en basse tension (ali-
ntation de type H et sorties & relais) et les parties en trés trés basse tension
trées); renforcé entre I'alimentation et les sorties & relais; aucun isolement
re I'alimentation de type F ou G el les entrées.

Temps d'achaniilfonnage de la mesure: 130 ms;

Display: 3 Digit Rouge (Blue optionnel) h 15.5 mm:

Classe el structura du software: Classe A;

Conformité: Directive 2004/108/CE (ENS5022: class B; EN61000-4-2: 8kV air,
4kV cont., EN61000-4-3: 10V/m; ENG1000-4-4: 2k supply and relay outputs,
TkV inputs; EN61000-4-5: supply 2kV com. mode, 1 kW\ diff. mode; EN61000-4-
6. 3V); Directive 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-9); Regulation 37/2005/
GE (EN13485 air, S, A, 2.- 50°C +90°C lorsqu'il est utilisé avec le sonde mod.
NTC 103AT11).
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mécaniques);
I318-, Z315A-, Z318V- (avec Sensitive Touch).
abcdefghiij

a: Alimentation
H=100... 240 VAC;
G =12... 24 VAC/DG;
F =12 VACA/DC.
Sortle OUT
R = Out relais SPST-NO 16A:
§ = Out relais SPDT 16A;
¢ Sonnerie interne
B = Sonnerie interne;
= = Absent.
d: Type de borne
= = Standard a vis;
E = Avec bornier 4 vis débrochable;
N = Avec bornier & vis débrochable (partie fixe seulement).
Affichapge
+ = Rouge (standard);
B = Blue.
1,8, h: CODES RESERVES; I, Jj: CODES SPECIAUX.
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